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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό 3/2015 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 17/03/2015 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 11:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 12/03/2015

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα πέντε (5)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
2) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

6) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
7) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΘΕΜΑ 1Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 36/17-03-2015

Επικύρωση πρακτικού 3(2/2015) της ΕΕΑ με θέμα: Βαθμολόγηση τεχνικών
προσφορών των διαγωνιζομένων του έργου «αποχετευτικά δίκτυα, αντλιοστάσια -
καταθλιπτικοί αγωγοί και   εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Κ. Νέας Σάντας
Δήμου Κιλκίς», Υποέργο: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων T.Δ. Ν. Σάντας Δήμου
Κιλκίς.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΠΡΩΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία
Αβραμίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού με
θέμα: Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων του έργου «αποχετευτικά
δίκτυα, αντλιοστάσια - καταθλιπτικοί αγωγοί και   εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Κ.
Νέας Σάντας Δήμου Κιλκίς», Υποέργο: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων T.Δ. Ν. Σάντας
Δήμου Κιλκίς που έχει ως εξής :
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ   3(2/2015)

της με αριθμό 3(2/2015) Συνεδρίασης της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση του έργου.

Στο Κιλκίς και στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΔΕΥΑ Κιλκίς, σήμερα την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 και
ώρα 10:00, συνήλθε σε συνεδρίαση επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση  (ΕΕΑ) του παραπάνω έργου, η
οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθμό 63/2013 με ημερομηνία 13/05/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ
Κιλκίς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 457/3-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της
επιτροπής, που έχει δοθεί σε κάθε μέλος της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία εκτέλεσης
δημοσίων έργων.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6).

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΟΥΣ ΠΑΡΩΝ /ΑΠΩΝ

1. Ηλίας Αβραμίδης, Χημικός Μηχανικός, Διευθυντής της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο
οποίος ορίζεται και Πρόεδρος της επιτροπής. ΠΑΡΩΝ

2. Κωνσταντίνος Κορκοτίδης,  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΔΕΥΑ Κιλκίς. ΠΑΡΩΝ
3. Νικόλαος Αποστολίδης,  Χημικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Κιλκίς. ΠΑΡΩΝ
4. Χρήστος Γιοβανούδης, Πολιτικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Κιλκίς. ΠΑΡΩΝ
5. Παυλίδης Γεράσιμος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος των

εργοληπτικών επιχειρήσεων φαξ: 2341029110 τακτικό μέλος με
αναπληρωματικό τον Τσουρέκα Δημήτριο τηλ: 2310222662, φαξ:
2310279390.

ΠΑΡΩΝ

6. Λιάρτση Αθανασία, εκπρόσωπος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας τηλ:
23430 23701, 6944947487, email: aspsb@doppler.gr τακτικό μέλος με
αναπληρωματικό τον Κουλίνα Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο Παιονίας,
τηλ: 6974311697.

ΑΠΟΥΣΑ

7. Αμοιρίδης Ηλίας, εκπρόσωπος του ΤΕΕ. τηλ: 6946031387, φαξ:
2341020172 με αναπληρωματικό τον Πογέλη Αναστάσιο, τηλ: 23410
70655, 6936156700.

ΠΑΡΩΝ

Η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση συνήλθε προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαδικασίες του δευτέρου
σταδίου της Δεύτερης Φάσης του διαγωνισμού και πιο συγκεκριμένα να αξιολογήσει και να βαθμολογήσει
τις τεχνικές προσφορές του κατ’ αποκοπήν τμήματος των διαγωνιζομένων που δεν έχουν αποκλειστεί και οι
οποίες είναι:

1. Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε.
2. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: ΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Της παρούσας συνεδρίασης προηγήθηκαν, με την αριθμό πρωτοκόλλου 374/20-02-2015 έγγραφη
πρόσκληση και προφορική επικοινωνία του προέδρου της επιτροπής, οι εξής συνεδριάσεις:

Α. Η από 25 – 02 – 2015 συνεδρίαση, με αντικείμενο την παρουσίαση της τεχνικής προσφοράς της
διαγωνιζόμενης εταιρείας «Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε.», κατά την οποία παρέστησαν εκπρόσωποι της εταιρείας.

Β. Η από 02 – 03 – 2015 συνεδρίαση, με αντικείμενο την παρουσίαση της τεχνικής προσφοράς της
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας «ΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά
την οποία παρέστησαν εκπρόσωποι της κοινοπραξίας.

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη και τις διευκρινίσεις που εδόθησαν από τους διαγωνιζόμενους στις ως
άνω δύο συνεδριάσεις, προχώρησε στη διαδικασία της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών
προσφορών με βάση τα παρακάτω κριτήρια και τους κατά περίπτωση συντελεστές βαρύτητας για το κάθε
κριτήριο, όπως παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν:
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Κριτήριο Α: Πληρότητα και αρτιότητα τεχνικής προσφοράς

Βαθμολογείται η συμμόρφωση της τεχνικής προσφοράς, σε σχέση με τα καθοριζόμενα στο Τεύχος 4, η
πληρότητα και σαφήνεια των Τεχνικών Εκθέσεων, Υπολογισμών, Σχεδίων και πληροφοριών η/μ
εξοπλισμού, καθώς επίσης και η επάρκεια των πληροφοριών που παρέχονται για τον προσδιορισμό του
προσφερόμενου έργου. Επίσης αξιολογείται η πληρότητα και η επάρκεια των πληροφοριών, που
παρέχονται για τα έργα υποδομής και τα βοηθητικά έργα της ΕΕΛ.

Κριτήριο Α

Υποκριτήριο Μέγιστος
βαθμός Βαθμολογία Παρατηρήσεις

Τόμος 1 (Τεχνικές εκθέσεις –
Υπολογισμοί ΕΕΛ) 30

Τόμος 2 (Σχέδια) 40

Τόμος 3 (Η/Μ εξοπλισμός) 30

Συνολικός βαθμός κριτηρίου Α 100 Βα

Η μέγιστη συνολική βαθμολογία (άριστα) είναι 100, με ελάχιστη το μηδέν. Ο συνολικός βαθμός της
προσφοράς για το κριτήριο συμβολίζεται με Βα.

Κριτήριο Β: Λειτουργικότητα εγκαταστάσεων και η/μ εξοπλισμού

Στο κριτήριο αξιολογείται η λειτουργικότητα, η ευελιξία και η αποτελεσματικότητα  της διάταξης των
επιμέρους μονάδων, της διάταξης του εξοπλισμού, ο βαθμός αυτοματισμού της εγκατάστασης και των
συστημάτων ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζεται η επιτυχής λειτουργία της εγκατάστασης στο σύνολό της.
Επίσης αξιολογείται η λειτουργικότητα της γενική διάταξης των έργων, η προσβασιμότητα των επιμέρους
μονάδων και ο περιορισμός της καταλαμβανόμενης έκτασης, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί η διαθέσιμη
έκταση για άλλες χρήσεις

Κριτήριο Β

Υποκριτήριο Μέγιστος
βαθμός Βαθμολογία Παρατηρήσεις

Γενική διάταξη 20

Κάθε Άρθρο του Τιμολογίου
που αναφέρεται σε Φυσικό
Μέρος αποτελεί επιμέρους
υποκριτήριο

80

Ο μέγιστος βαθμός κάθε υποκριτηρίου προκύπτει
από την σχέση:
80%x(Π/ΥΙ  Π/ΥΟΛ), όπου:
Π/ΥΙ: προϋπολογισμός αντιστοίχου Φυσικού
Μέρους (Ι)
Π/ΥΟΛ: συνολικός Π/Υ των Φυσικών Μερών, που
λαμβάνονται υπόψη

Συνολικός βαθμός κριτηρίου
Β 100 Ββ

Η μέγιστη συνολική βαθμολογία (άριστα) είναι 100, με ελάχιστη το μηδέν. Ο συνολικός βαθμός της
προσφοράς για το κριτήριο συμβολίζεται με Ββ.

Κριτήριο Γ: Ποιότητα η/μ εξοπλισμού και υλικών
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Βαθμολογείται η τεχνολογία και η βιομηχανική στάθμη, η αποτελεσματικότητα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η
ποιότητα των υλικών, της κατασκευής του ενσωματούμενου εξοπλισμού. Ειδικότερα θα ληφθούν υπόψη
και:

 η κάλυψη των υλικών και η/μ εξοπλισμού από πρότυπες και αναγνωρισμένες προδιαγραφές
 η αποδεδειγμένη ικανοποιητική και αξιόπιστη λειτουργία του εξοπλισμού
 αντιδιαβρωτική προστασία

Κάθε επί μέρους ενότητα του Πίνακα Γ, θα βαθμολογηθεί με βάση τις πληροφορίες που θα υποβάλουν οι
διαγωνιζόμενοι με τις τεχνικές προσφορές για κάθε συγκεκριμένο τμήμα της εγκατάστασης και του
ενσωματούμενου η/μ εξοπλισμού.

Κριτήριο Γ

Υποκριτήριο Μέγιστος
βαθμός Βαθμολογία Παρατηρήσεις

Κάθε Άρθρο του Τιμολογίου
που αναφέρεται σε Φυσικό
Μέρος αποτελεί επιμέρους
υποκριτήριο

100

Ο μέγιστος βαθμός κάθε υποκριτηρίου προκύπτει
από την σχέση:
100%x(Π/ΥΙ  Π/ΥΟΛ), όπου:
Π/ΥΙ: προϋπολογισμός των η/μ εργασιών του
αντιστοίχου Φυσικού Μέρους (Ι)
Π/ΥΟΛ: συνολικός Π/Υ των η/μ εργασιών των ΦΜ,
που λαμβάνονται υπόψη

Συνολικός βαθμός κριτηρίου
Γ 100 Βγ

Η μέγιστη συνολική βαθμολογία (άριστα) είναι 100, με ελάχιστη το μηδέν. Ο συνολικός βαθμός της
προσφοράς για το κριτήριο συμβολίζεται με Βγ.

Κριτήριο Δ: Περιβαλλοντική προστασία και προσαρμογή του έργου στο περιβάλλον

Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ο περιορισμός γενικών
εκτεταμένων εκσκαφών και επιχώσεων η περιβαλλοντική προστασία της περιοχής από τις οχλήσεις του
έργου (οσμές, θόρυβος), η αισθητική των επιμέρους κατασκευών και η εναρμόνισή τους με το περιβάλλον
καθώς και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και την αισθητική των μονάδων επεξεργασίας και
των κτιριακών έργων.

Κριτήριο Δ

Υποκριτήριο Μέγιστος
βαθμός Βαθμολογία Παρατηρήσεις

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 10
Ελαχιστοποίηση χωματουργικών έργων 20
Ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών
οχλήσεων 40

Αισθητική προσφερομένων μονάδων 20
Φυτοκάλυψη 10

Συνολικός βαθμός κριτηρίου Δ 100 Βδ

Ακολουθούν οι πίνακες αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α: ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Υποκριτήριο Αξιολόγηση - Αιτιολόγηση

Τόμος 1 (Τεχνικές εκθέσεις
– Υπολογισμοί ΕΕΛ) Πολύ ικανοποιητική πληρότητα και αρτιότητα τεχνικών εκθέσεων και υπολογισμών

Τόμος 2 (Σχέδια) Πολύ ικανοποιητική πληρότητα και αρτιότητα σχεδίων

Τόμος 3 (Η/Μ εξοπλισμός) Πολύ ικανοποιητική πληρότητα και αρτιότητα πληροφοριών Η/Μ εξοπλισμού.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Υποκριτήριο Αξιολόγηση - Αιτιολόγηση

Γενική διάταξη Ικανοποιητικός περιορισμός της καταλαμβανόμενης έκτασης. Επαρκής
λειτουργικότητα γενικής διάταξης, προσβασιμότητα επιμέρους μονάδων.

Άρθρο 1. Έργα Εισόδου
Πολύ ικανοποιητική λειτουργικότητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα, βαθμός
αυτοματισμού των έργων εισόδου. Ηλεκτροκίνητη χονδροεσχάρα στο αντλιοστάσιο
εισόδου

Άρθρο 2. Έργα
Πρωτοβάθμιας
Επεξεργασίας

Πολύ ικανοποιητική λειτουργικότητα έργων πρωτοβάθμιας επεξεργασίας.

Άρθρο 3. Έργα Βιολογικής
Επεξεργασίας - Διαύγαση -
Α/Σ Ιλύος

Πολύ ικανοποιητική λειτουργικότητα έργων βιολογικής επεξεργασίας - διαύγασης.

Άρθρο 4. Έργα Διάθεσης
Επεξεργασμένων

Πολύ ικανοποιητική λειτουργικότητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα, βαθμός
αυτοματισμού των έργων διάθεσης επεξεργασμένων.

Άρθρο 5. Επεξεργασία
Ιλύος

Πολύ ικανοποιητική λειτουργικότητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα, βαθμός
αυτοματισμού των έργων επεξεργασίας ιλύος.

Άρθρο 6. Λοιπά Κτιριακά
Έργα

Πολύ ικανοποιητική λειτουργικότητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα των κτιριακών
έργων.

Άρθρο 7. Αγωγοί σύνδεσης
μονάδων Πολύ ικανοποιητική λειτουργικότητα και ποιότητα αγωγών σύνδεσης μονάδων.

Άρθρο 8. Λοιπά Έργα
Εξυπηρέτησης
Εγκαταστάσεων

Πολύ ικανοποιητική λειτουργικότητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα λοιπών έργων
εξυπηρέτησης (βοηθητικών έργων και έργων υποδομής).

Άρθρο 9. Σύστημα
Αυτοματισμών -
Τηλεελέγχου

Πολύ ικανοποιητική λειτουργικότητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα συστήματος
ελέγχου και αυτοματισμών.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

Υποκριτήριο Αξιολόγηση - Αιτιολόγηση

Άρθρο 1. Έργα Εισόδου Ικανοποιητική ποιότητα και βιομηχανική στάθμη προσφερόμενου η/μ εξοπλισμού
έργων εισόδου. Ικανοποιητική αντιδιαβρωτική προστασία

Άρθρο 2. Έργα
Πρωτοβάθμιας
Επεξεργασίας

Ικανοποιητική ποιότητα και βιομηχανική στάθμη προσφερόμενου η/μ εξοπλισμού
έργων πρωτοβάθμιας επεξεργασίας. Ικανοποιητική αντιδιαβρωτική προστασία
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Άρθρο 3. Έργα Βιολογικής
Επεξεργασίας - Διαύγαση -
Α/Σ Ιλύος

Ικανοποιητική ποιότητα και βιομηχανική στάθμη προσφερόμενου η/μ εξοπλισμού
έργων βιολογικής επεξεργασίας – διαύγασης – α/σ ιλύος. Ικανοποιητική
αντιδιαβρωτική προστασία

Άρθρο 4. Έργα Διάθεσης
Επεξεργασμένων

Ικανοποιητική ποιότητα και βιομηχανική στάθμη προσφερόμενου η/μ εξοπλισμού
έργων διάθεσης επεξεργασμένων. Ικανοποιητική αντιδιαβρωτική προστασία

Άρθρο 5. Επεξεργασία
Ιλύος

Ικανοποιητική ποιότητα και βιομηχανική στάθμη προσφερόμενου η/μ εξοπλισμού
έργων επεξεργασίας ιλύος.
Ικανοποιητική αντιδιαβρωτική προστασία

Άρθρο 6. Λοιπά Κτιριακά
Έργα

Ικανοποιητική ποιότητα και βιομηχανική στάθμη προσφερόμενου η/μ εξοπλισμού
κτιριακών έργων εισόδου. Ικανοποιητική αντιδιαβρωτική προστασία

Άρθρο 7. Αγωγοί σύνδεσης
μονάδων

Ικανοποιητική ποιότητα και βιομηχανική στάθμη προσφερόμενων αγωγών σύνδεσης
μονάδων

Άρθρο 8. Λοιπά Έργα
Εξυπηρέτησης των
Εγκαταστάσεων

Ικανοποιητική ποιότητα και βιομηχανική στάθμη προσφερόμενου η/μ εξοπλισμού
λοιπών έργων εξυπηρέτησης (βοηθητικών έργων και έργων υποδομής).

Άρθρο 9. Σύστημα
Αυτοματισμών και
Τηλεελέγχου

Ικανοποιητική ποιότητα και βιομηχανική στάθμη προσφερόμενου η/μ εξοπλισμού
συστήματος αυτοματισμών και τηλεελέγχου

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποκριτήριο Αξιολόγηση - Αιτιολόγηση

Διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου Ικανοποιητική διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Ελαχιστοποίηση
χωματουργικών έργων Ικανοποιητικός ο περιορισμός γενικών εκτεταμένων εκσκαφών και επιχώσεων

Ελαχιστοποίηση
περιβαλλοντικών οχλήσεων

Επαρκής αντιμετώπιση περιβαλλοντικών οχλήσεων. Ύπαρξη συστημάτων
εξαερισμού για την αποφυγή οσμών – ηχομόνωση εξοπλισμού και χώρων

Αισθητική προσφερόμενων
μονάδων

Ικανοποιητική η αισθητική των επιμέρους κατασκευών και η εναρμόνισή τους με το
περιβάλλον

Φυτοκάλυψη Ικανοποιητική φυτοκάλυψη
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Κ/ΞΙΑ ΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α: ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποκριτήριο Αξιολόγηση - Αιτιολόγηση

Τόμος 1 (Τεχνικές εκθέσεις
– Υπολογισμοί ΕΕΛ) Ικανοποιητική πληρότητα και αρτιότητα τεχνικών εκθέσεων και υπολογισμών

Τόμος 2 (Σχέδια)
Μέτρια πληρότητα και αρτιότητα σχεδίων.
Δεν παρατίθενται σχέδια γενικής διάταξης αγωγών βιομηχανικού νερού, ύδρευσης και
άρδευσης

Τόμος 3 (Η/Μ εξοπλισμός)
Μέτρια πληρότητα και αρτιότητα πληροφοριών Η/Μ εξοπλισμού.
Δεν υποβάλλεται πιστοποιητικό ISO για τους ιστούς φωτισμού, το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος
και τον κατασκευαστή ηλεκτρικών πινάκων.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Υποκριτήριο Αξιολόγηση - Αιτιολόγηση

Γενική διάταξη Επαρκής περιορισμός της καταλαμβανόμενης έκτασης. Επαρκής λειτουργικότητα γενικής
διάταξης, προσβασιμότητα επιμέρους μονάδων.

Άρθρο 1. Έργα Εισόδου Επαρκής λειτουργικότητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα, βαθμός αυτοματισμού των έργων
εισόδου. Χειροκίνητη χονδροεσχάρα στο αντλιοστάσιο εισόδου.

Άρθρο 2. Έργα
Πρωτοβάθμιας
Επεξεργασίας

Μέτρια λειτουργικότητα έργων πρωτοβάθμιας επεξεργασίας.
Η συμβατική διάταξη εσχάρωσης, εξάμμωσης και λιποσυλλογής που επιλέγεται μειονεκτεί εν
συγκρίσει του compact συγκροτήματος προεπεξεργασίας από άποψη ευελιξίας, ευκολίας
συντήρησης και καθαρισμού και δυνατότητας μετακίνησης.

Άρθρο 3. Έργα Βιολογικής
Επεξεργασίας - Διαύγαση -
Α/Σ Ιλύος

Μέτρια λειτουργικότητα έργων βιολογικής επεξεργασίας - διαύγασης.
Προσφέρεται χοάνη απαγωγής επιπλεόντων προς το δίκτυο στραγγιδίων που μειονεκτεί έναντι
αυτομάτου συστήματος απαγωγής (π.χ. με αντλία).
Δεν προσφέρονται ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα ανακυκλοφορίας ιλύος.
Δεν υπάρχει πρόβλεψη για απαγωγή και μη εγκλωβισμό επιπλέουσας ιλύος από τις δεξαμενές
βιολογικής επεξεργασίας.
Δεν προσφέρονται φρεάτια αποστράγγισης στις δεξαμενές βιολογικής επεξεργασίας και
διαύγασης.

Άρθρο 4. Έργα Διάθεσης
Επεξεργασμένων

Επαρκής λειτουργικότητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα των έργων διάθεσης
επεξεργασμένων.
Δεν προσφέρεται σύστημα εξαερισμού στους χώρους διακίνησης χημικών.

Άρθρο 5. Επεξεργασία
Ιλύος

Μέτρια λειτουργικότητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα, βαθμός αυτοματισμού των έργων
επεξεργασίας ιλύος.
Δεν τοποθετούνται προστατευτικά κιγκλιδώματα στη στέψη της δεξαμενής ιλύος παρά το
μεγάλο ύψος εκτός εδάφους (περίπου 4.0 m), ενώ αντιθέτως προβλέπεται η τοποθέτηση
προστατευτικού κλωβού στην κλίμακα πρόσβασης στη στέψη της δεξαμενής
Δεν προσφέρεται ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο στην τροφοδοσία ιλύος

Άρθρο 6. Λοιπά Κτιριακά
Έργα

Ικανοποιητική λειτουργικότητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα των κτιριακών έργων.
Δεν περιγράφεται και δεν προσφέρεται κτιριακός εξοπλισμός στο κτίριο διοίκησης (επίπλωση,
κ.λ.π.)

Άρθρο 7. Αγωγοί σύνδεσης
μονάδων

Επαρκής λειτουργικότητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα αγωγών σύνδεσης μονάδων. Δεν
παρατίθενται σχέδια αγωγών βιομηχανικού νερού, ύδρευσης και άρδευσης

Άρθρο 8. Λοιπά Έργα
Εξυπηρέτησης των
Εγκαταστάσεων

Επαρκής λειτουργικότητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα λοιπών έργων εξυπηρέτησης
(βοηθητικών έργων και έργων υποδομής).
Ελλιπής βαθμός διόρθωσης συντελεστή ισχύος
Δεν προσφέρονται αντλίες αποστράγγισης στους ξηρούς θαλάμους.

Άρθρο 9. Σύστημα
Αυτοματισμών και
Τηλεελέγχου

Ικανοποιητική λειτουργικότητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα συστήματος ελέγχου και
αυτοματισμών.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ
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Υποκριτήριο Αξιολόγηση - Αιτιολόγηση

Άρθρο 1. Έργα Εισόδου Ικανοποιητική ποιότητα και βιομηχανική στάθμη προσφερόμενου η/μ εξοπλισμού έργων
εισόδου. Ικανοποιητική αντιδιαβρωτική προστασία

Άρθρο 2. Έργα
Πρωτοβάθμιας
Επεξεργασίας

Ικανοποιητική ποιότητα και βιομηχανική στάθμη προσφερόμενου η/μ εξοπλισμού έργων
πρωτοβάθμιας επεξεργασίας. Ικανοποιητική αντιδιαβρωτική προστασία

Άρθρο 3. Έργα Βιολογικής
Επεξεργασίας - Διαύγαση -
Α/Σ Ιλύος

Ικανοποιητική ποιότητα και βιομηχανική στάθμη προσφερόμενου η/μ εξοπλισμού έργων
βιολογικής επεξεργασίας – διαύγασης – α/σ ιλύος. Ικανοποιητική αντιδιαβρωτική προστασία

Άρθρο 4. Έργα Διάθεσης
Επεξεργασμένων

Ικανοποιητική ποιότητα και βιομηχανική στάθμη προσφερόμενου η/μ εξοπλισμού έργων
διάθεσης επεξεργασμένων. Ικανοποιητική αντιδιαβρωτική προστασία

Άρθρο 5. Επεξεργασία
Ιλύος

Ικανοποιητική ποιότητα και βιομηχανική στάθμη προσφερόμενου η/μ εξοπλισμού έργων
επεξεργασίας ιλύος.
Ικανοποιητική αντιδιαβρωτική προστασία

Άρθρο 6. Λοιπά Κτιριακά
Έργα

Ικανοποιητική ποιότητα και βιομηχανική στάθμη προσφερόμενου η/μ εξοπλισμού κτιριακών
έργων εισόδου. Ικανοποιητική αντιδιαβρωτική προστασία

Άρθρο 7. Σύστημα
Αυτοματισμών και
Τηλεελέγχου

Ικανοποιητική ποιότητα και βιομηχανική στάθμη προσφερόμενου η/μ εξοπλισμού συστήματος
αυτοματισμών και τηλεελέγχου

Άρθρο 8. Αγωγοί σύνδεσης
μονάδων Ικανοποιητική ποιότητα και βιομηχανική στάθμη προσφερόμενων αγωγών σύνδεσης μονάδων

Άρθρο 9. Λοιπά Έργα
Εξυπηρέτησης των
Εγκαταστάσεων

Ικανοποιητική ποιότητα και βιομηχανική στάθμη προσφερόμενου η/μ εξοπλισμού λοιπών
έργων εξυπηρέτησης (βοηθητικών έργων και έργων υποδομής).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποκριτήριο Αξιολόγηση - Αιτιολόγηση

Διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου Επαρκής διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

Ελαχιστοποίηση
χωματουργικών έργων Ικανοποιητικός ο περιορισμός γενικών εκτεταμένων εκσκαφών και επιχώσεων

Ελαχιστοποίηση
περιβαλλοντικών οχλήσεων

Επαρκής αντιμετώπιση περιβαλλοντικών οχλήσεων. Ύπαρξη συστημάτων απόσμησης για την
αποφυγή οσμών – περιορισμένη ηχομόνωση εξοπλισμού και χώρων

Αισθητική προσφερόμενων
μονάδων

Μέτρια η αισθητική των επιμέρους κατασκευών και η εναρμόνισή τους με το περιβάλλον.
Ιδιαίτερα υψηλό το ύψος του κτιρίου προεπεξεργασία (8.00 m)

Φυτοκάλυψη Επαρκής φυτοκάλυψη.

Στη συνέχεια η επιτροπή με βάση τα παραπάνω και των όσων συζητήθηκαν βαθμολόγησε τα ανωτέρω
υποκριτήρια κάθε κριτηρίου για κάθε τεχνική προσφορά.
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Κάθε μέλος της Ε.Ε.Α.  βαθμολόγησε τα ανωτέρω κριτήρια ΚΑ, ΚΒ, ΚΓ και ΚΔ για την κάθε τεχνική
προσφορά και ακολούθως εξήχθη ο μέσος όρος βαθμολογίας κάθε κριτηρίου για κάθε τεχνική προσφορά, ο
μέσος όρος εγγράφει στο πρακτικό ως βαθμός κριτηρίου και αυτός ο βαθμός ανακοινώνεται δια του
παρόντος πρακτικού στους διαγωνιζομένους.

Ο συνολικός βαθμός των κριτηρίων Α, Β, Γ και Δ, που προέκυψε σύμφωνα με τα προηγούμενα,
πολλαπλασιάστηκε με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, όπως ορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί και
προέκυψε ο τελικός βαθμός για κάθε κριτήριο.

Η συνολική βαθμολογία (ΣΒ) κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των τελικών βαθμών των κατηγοριών Α,
Β, Γ και Δ δηλαδή:

ΣΒ = 0,20 x Βα + 0,30 x Ββ + 0,30 x Βγ + 0,20 x Βδ

Κριτήριο Συνολικός βαθμός
κριτηρίου

Συντελεστής
βαρύτητας

Τελικός βαθμός
κριτηρίου

Ελάχιστος βαθμός
αποδοχής

Α Βα 0,20 Βα x 0,20 14
Β Ββ 0,30 Ββ x 0,30 21
Γ Βγ 0,30 Βγ x 0,30 21
Δ Βδ 0,20 Βδ x 0,20 14

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΒ

Στην περίπτωση που η τεχνική προσφορά αξιολογηθεί έστω και σε ένα από τα κριτήρια Α, Β, Γ, Δ και Ε
(όπου έχει εφαρμογή) με βαθμό μικρότερο από τον αντίστοιχο ελάχιστο βαθμό αποδοχής, όπως αυτοί
ορίζονται στον προηγούμενο πίνακα, τότε η προσφορά αυτή θα αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας του
διαγωνισμού.

Ακολουθούν οι πίνακες βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α: ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποκριτήριο Μέγιστος
βαθμός Βαθμολογία

Συντελεστής
βαρύτητας
κριτηρίου

Τελικός βαθμός κριτηρίου

Τόμος 1 (Τεχνικές εκθέσεις –
Υπολογισμοί ΕΕΛ) 30 28

Τόμος 2 (Σχέδια) 40 36

Τόμος 3 (Η/Μ εξοπλισμός) 30 28

Συνολικός βαθμός
κριτηρίου Α 100 92 0,2 18,4

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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Υποκριτήριο Μέγιστος
βαθμός Βαθμολογία

Συντελεστής
βαρύτητας
κριτηρίου

Τελικός βαθμός κριτηρίου

Γενική διάταξη 20,00 18

Άρθρο 1. Έργα Εισόδου 3,81 3

Άρθρο 2. Έργα
Πρωτοβάθμιας Επεξεργασίας 14,93 12,5

Άρθρο 3. Έργα Βιολογικής
Επεξεργασίας - Διαύγαση -
Α/Σ Ιλύος

16,37 14

Άρθρο 4. Έργα Διάθεσης
Επεξεργασμένων 4,23 4

Άρθρο 5. Επεξεργασία Ιλύος 10,21 8

Άρθρο 6. Λοιπά Κτιριακά
Έργα 13,15 12

Άρθρο 7. Αγωγοί σύνδεσης
μονάδων 3,06 2,5

Άρθρο 8. Λοιπά Έργα
Εξυπηρέτησης των
Εγκαταστάσεων

11,22 10

Άρθρο 9. Σύστημα
αυτοματισμών-τηλεελέγχου 3,02 2,8

Συνολικός βαθμός
κριτηρίου Β 100 86,8 0,3 26,04

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

Υποκριτήριο Μέγιστος
βαθμός Βαθμολογία

Συντελεστής
βαρύτητας
κριτηρίου

Τελικός βαθμός κριτηρίου

Άρθρο 1. Έργα Εισόδου 4,76 4

Άρθρο 2. Έργα
Πρωτοβάθμιας Επεξεργασίας 18,66 16

Άρθρο 3. Έργα Βιολογικής
Επεξεργασίας - Διαύγαση -
Α/Σ Ιλύος

20,47 18

Άρθρο 4. Έργα Διάθεσης
Επεξεργασμένων 5,29 4,5

Άρθρο 5. Επεξεργασία Ιλύος 12,76 9,5
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Άρθρο 6. Λοιπά Κτιριακά
Έργα 16,44 14,5

Άρθρο 7. Αγωγοί σύνδεσης
μονάδων 3,82 3,5

Άρθρο 8. Λοιπά Έργα
Εξυπηρέτησης των
Εγκαταστάσεων

14,03 13

Άρθρο 9. Σύστημα
αυτοματισμών-τηλεελέγχου 3,78 3,5

Συνολικός βαθμός
κριτηρίου Γ 100 86,5 0,3 25,95

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποκριτήριο Μέγιστος
βαθμός Βαθμολογία

Συντελεστής
βαρύτητας
κριτηρίου

Τελικός βαθμός κριτηρίου

Διαμόρφωση περιβάλλοντος
χώρου 10 8

Ελαχιστοποίηση
χωματουργικών έργων 20 18

Ελαχιστοποίηση
περιβαλλοντικών οχλήσεων 40 37

Αισθητική προσφερόμενων
μονάδων 20 18

Φυτοκάλυψη 10 8

Συνολικός βαθμός
κριτηρίου Δ 100 89 0,2 17,8

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΒ 88,19

Κ/ΞΙΑ ΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α: ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποκριτήριο Μέγιστος
βαθμός Βαθμολογία

Συντελεστής
βαρύτητας
κριτηρίου

Τελικός βαθμός κριτηρίου

Τόμος 1 (Τεχνικές εκθέσεις –
Υπολογισμοί ΕΕΛ) 30 27

Τόμος 2 (Σχέδια) 40 34

Τόμος 3 (Η/Μ εξοπλισμός) 30 28
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Συνολικός βαθμός
κριτηρίου Α 100 89 0,2 17,8

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Υποκριτήριο Μέγιστος
βαθμός Βαθμολογία

Συντελεστής
βαρύτητας
κριτηρίου

Τελικός βαθμός κριτηρίου

Γενική διάταξη 20,00 18

Άρθρο 1. Έργα Εισόδου 3,81 2,5

Άρθρο 2. Έργα
Πρωτοβάθμιας Επεξεργασίας 14,93 11

Άρθρο 3. Έργα Βιολογικής
Επεξεργασίας - Διαύγαση -
Α/Σ Ιλύος

16,37 13

Άρθρο 4. Έργα Διάθεσης
Επεξεργασμένων 4,23 3,5

Άρθρο 5. Επεξεργασία Ιλύος 10,21 6

Άρθρο 6. Λοιπά Κτιριακά
Έργα 13,15 11

Άρθρο 7. Αγωγοί σύνδεσης
μονάδων 3,06 2

Άρθρο 8. Λοιπά Έργα
Εξυπηρέτησης των
Εγκαταστάσεων

11,22 9

Άρθρο 9. Σύστημα
αυτοματισμών-τηλεελέγχου 3,02 2,5

Συνολικός βαθμός
κριτηρίου Β 100 78,5 0,3 23,55

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

Υποκριτήριο Μέγιστος
βαθμός Βαθμολογία

Συντελεστής
βαρύτητας
κριτηρίου

Τελικός βαθμός κριτηρίου

Άρθρο 1. Έργα Εισόδου 4,76 4

Άρθρο 2. Έργα
Πρωτοβάθμιας Επεξεργασίας 18,66 16

Άρθρο 3. Έργα Βιολογικής
Επεξεργασίας - Διαύγαση -
Α/Σ Ιλύος

20,47 18
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Άρθρο 4. Έργα Διάθεσης
Επεξεργασμένων 5,29 4,5

Άρθρο 5. Επεξεργασία Ιλύος 12,76 9,5

Άρθρο 6. Λοιπά Κτιριακά
Έργα 16,44 14,5

Άρθρο 7. Αγωγοί σύνδεσης
μονάδων 3,82 3,5

Άρθρο 8. Λοιπά Έργα
Εξυπηρέτησης των
Εγκαταστάσεων

14,03 13

Άρθρο 9. Σύστημα
αυτοματισμών-τηλεελέγχου 3,78 3,5

Συνολικός βαθμός
κριτηρίου Γ 100 86,5 0,3 25,95

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποκριτήριο Μέγιστος
βαθμός Βαθμολογία

Συντελεστής
βαρύτητας
κριτηρίου

Τελικός βαθμός κριτηρίου

Διαμόρφωση περιβάλλοντος
χώρου 10 8

Ελαχιστοποίηση
χωματουργικών έργων 20 18

Ελαχιστοποίηση
περιβαλλοντικών οχλήσεων 40 36

Αισθητική προσφερόμενων
μονάδων 20 16

Φυτοκάλυψη 10 8

Συνολικός βαθμός
κριτηρίου Δ 100 86 0,2 17,2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΒ 84,5

Με βάση τα ανωτέρω, η Ε.Ε.Α. αφού ολοκλήρωσε την αξιολόγηση και στη συνέχεια τη βαθμολόγηση των
τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων, εισηγείται τα ακόλουθα:

A) Την αποδοχή της προτεινόμενης βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς της «Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε.»  στο παρόν
στάδιο του διαγωνισμού (γενικός βαθμός αξιολόγησης 88,19) και τη συνέχιση στο επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού

B) Την αποδοχή της προτεινόμενης βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς της «Κ/Ξ ΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. - ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στο παρόν στάδιο του διαγωνισμού
(γενικός βαθμός αξιολόγησης 84,5) και τη συνέχιση στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξη τη λήξη του δευτέρου σταδίου της Δεύτερης Φάσης του διαγωνισμού.

Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος υποβολής τυχόν ενστάσεων και την εκδίκαση αυτών, για όσες
προσφορές κριθούν τελικά αποδεκτές θα ακολουθήσει η Τρίτη Φάση  (αποσφράγιση φακέλων οικονομικής
προσφοράς)

Η απόφαση αυτή της ΕΕΑ πήρε αύξοντα αριθμό 3(2/2015).

Μετά τα παραπάνω συντάχτηκε το παρόν πρακτικό, με το οποίο ολοκληρώνεται το δεύτερο στάδιο της
δημοπρασίας και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Κιλκίς, Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Εγκρίνει  το πρακτικό 3(2/2015) της ΕΕΑ με θέμα: Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών
των διαγωνιζομένων του έργου «Αποχετευτικά δίκτυα, αντλιοστάσια - καταθλιπτικοί αγωγοί
και   εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Κ. Νέας Σάντας Δήμου Κιλκίς», Υποέργο:
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων T.Δ. Ν. Σάντας Δήμου Κιλκίς.

 Εγκρίνει τη λήξη του δευτέρου σταδίου της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού.

 Εγκρίνει την έναρξη της τρίτης φάσης του διαγωνισμού με την αποσφράγιση φακέλων
οικονομικών προσφορών, μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος υποβολής τυχόν
ενστάσεων και την εκδίκαση αυτών, για όσες προσφορές κριθούν τελικά αποδεκτές.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 36/17-03-2015

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς


